
１級建築士　　登録番号４６３４８号　村田　弘 Ｓ＝１／２００

村田弘建築設計事務所
「真木苑」冷房設備設置工事

冷房設備工事　１階平面図
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（建築基準法施行令第１１２条１５項）参照

貫通部はロックウール又はモルタル等の不燃材で埋め戻すこと。

１

２

３

４

￠１９．１×￠３１．８

￠１５．９×￠２８．６

￠９．５×￠２２．２

￠９．５×￠１５．９

冷媒配管口径リスト
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コア抜き部を示す
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食堂

食堂部分エアコン取り付け要領図　Ｓ＝１／５０

ＰＡＣ－１－１

おおいをし、その貫通部をロックウール又はモルタル等の不燃材で埋め戻すこと。

尚、配管類が不燃でない場合は貫通部の前後１ｍを板厚０．５ｍｍ以上の鉄板で、

ＰＡＣ－１－１

記　　　　号 名　　　　　　称 仕　様　・　附　属　品 台数
消費電力

相 Ｖ ｋｗ

参考型式

機器リスト

第１１４条の防火上主要な間仕切壁の配管貫通部処理

第１１４条貫通処理部を示す

注）・室内機はコンクリート躯体より支持補強し、取り付けの事。

・ＥＰ塗替えは、建築改修工事共通仕様書（平成１４年版、国土交通省大臣

官房営繕部監修）７．２．７によるＲＢ種下地調整後、７．１２．２による

ＥＰ２回塗とする。

・塗料は、ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。

マルチエアコン室外機 空冷ヒートポンプ式　　新冷媒Ｒ４１０Ａ

冷房能力　９０．０ｋｗ　暖房能力　１００．０ｋｗ

マルチエアコン室内機 壁掛け形

冷房能力　７．１ｋｗ　暖房能力　８．０ｋｗ

ワイヤレスリモコン共

マルチエアコン室内機 ４方向天井カセット形

ワイヤレスリモコン共

冷房能力　１１．２ｋｗ　暖房能力　１２．５ｋｗ

注）　室内外機の渡り操作線（ＶＶＦ０．７５－２ｃ）は本工事。電源配線は電気工事。
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この範囲の１，６５０Ｈ部分、全てクロス張り替え

配管作業用

天井点検口－ロ４５０×１６ケ所（新設）

日常動作訓練室
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３「真木苑」冷房設備設置工事

電気設備工事　１階平面図

村田弘建築設計事務所
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１Ｌ－２

既存予備回路より

低圧動力盤内の変圧器２次側に
ブレーカ（ＭＣＢ３Ｐ２２５／２２５ＡＴ）を増設

Ｓ

Ｐ，Ｂ４００＊４００＊４００（ＳＵＳ，ＷＰ）

ＣＶＴ　６０ロ　Ｅ２２ロ　（ＦＥＰ６５）　

～地中埋設

（３φ２００Ｖ３１．７ＫＷ）

ＰＡＣ－１

既存受変電設備

ＣＶＴ　６０ロ

Ｅ２２ロ

ＰＡＣ－１－２
（１φ２００Ｖ０．０９ＫＷ）
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ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１芯アース）

天井点検口　４５０＊４５０　配線作業用

第１１４条貫通処理部を示す

埋設標柱

　　国土交通大臣認定工法により施工すること。

・　図示無き部分の天井点検口は機械設備共用とする。尚、既存点検口で対応できる場合はそれにより施工すること。

・　受変電設備内の工事については停電作業となるため、停電の月日及び時間を施主側から了解をとり、

・　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　電気設備工事共通仕様書（平成１３年版）及び電気設備工事標準図（平成１３年版）による

・　第１１４条の防火上主要な間仕切壁貫通部は建築基準法３６条又、同施行例１１２条１５項によるものとし、

開閉器盤　ＥＬＢ３Ｐ２２５／２００ＡＴ　ＳＵＳ，ＷＰ　市販品

凡例・注記

Ｓ

・　屋外埋設配管は既設配管ルートを考慮し適切な深度を確保できない場合監督員と協議する。埋設帯（折返し付）を敷設のこと。

　　又、既存埋設配管ルートを確認し、注意して施工にあたること。（芝復旧も本工事に含む）

　　安全かつ速やかに行えるよう作業計画を立て、計画書を監督員に提出すること。

へ接続接地端子

既存自家発電設備 Ｐ，Ｂ３００＊３００＊２００

立上部よりＧ１０４（ドブ漬）


